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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(4) (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“หองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหา

และประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ
“ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหา

และประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ
“บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีที่วางดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือ

แนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา
“บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนังรวมแบงอาคารเปนบาน มีที่

วางระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลัง และดานขาง ของแตละบาน และมีทางเขาออกของแตละบาน
แยกจากกันเปนสัดสวน

“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบ
ครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว มีหองน้ํา หองสวม ทางเดิน ทางเขาออก และทางขึ้นลงหรือ
ลิฟตแยกจากกันหรือรวมกัน

หมวด 1
แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบการปองกันอัคคีภัย

ขอ 2 อาคารดังตอไปนี้ตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
(1) หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด
(2) อาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถาน

ศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนสงมวล
ชน ที่จอดรถ ทาจอดเรือ ภัตตาคาร สํานักงาน สถานที่ทําการของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย เปนตน

(3) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีต้ังแต 4 หนวยขึ้นไป และหอพัก
(4) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3) ที่มีความสูงตั้งแต 3 ชั้นขึ้นไป

ขอ 3 หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ที่มีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ตองติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ
อยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวในตารางที่ 1 ทายกฎกระทรวงนี้ จํานวนคูหาละ 1 เครื่อง

อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่
กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง สําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแตละชั้นไว 1 เครื่อง ตอพ้ืนที่อาคารไมเกิน 
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง

การติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม
เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชได และสามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก และตองอยูในสภาพที่ใช
งานไดตลอดเวลา
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ขอ 4 หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ที่มีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติด
ต้ังอยูในอาคารอยางนอย 1 เครื่อง ทุกคูหา

หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ที่มีความสูงเกิน 2 ชั้น ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติดตั้งอยูภายใน
อาคารอยางนอย 1 เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหา

ขอ 5 อาคารอื่นนอกจากอาคารตามขอ 3 วรรคหนึ่ง ที่มพ้ืีนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง
เมตร ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้นดวย

ขอ 6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมตามขอ 4 และขอ 5 อยางนอยตองประกอบดวย
(1) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพ่ือใหอุปกรณสงสัญญาณ

เตือนเพลิงไหมทํางาน
(2) อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยินหรือ

ทราบอยางทั่วถึงเพ่ือใหหนีไฟ

ขอ 7 อาคารตามขอ 2(2) และ (3) ที่มีความสูงตั้งแต 2 ชั้น ขึ้นไป และอาคารตามขอ 2(4) ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น
ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ในแตละชั้นตองมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม
นอยกวา 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณที่อยูในตําแหนงที่จะมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา และตองมีแสงสวางจากระบบไฟฟา
ฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหม

หมวด 2
แบบและจํานวนของหองนํ้าและหองสวม

ขอ 8 อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ตองมีหองน้ําและหองสวมไมนอยกวาจํานวนที่กําหนดไวในตา
รางที่ 2 ทายกฎกระทรวงนี้

จํานวนหองน้ําและหองสวมที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง เปนจํานวนขั้นต่ําที่ตองจัดใหมี แมวาอาคารนั้นจะมี
พ้ืนที่อาคารหรือจํานวนคนนอยกวาที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่งก็ตาม

ถาอาคารที่มีพ้ืนที่ของอาคารหรือจํานวนคนมากเกินกวาที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง จะตองจัดใหมีหองน้ํา
และหองสวมเพ่ิมขึ้นตามอัตราสวนพ้ืนที่อาคารหรือจํานวนคนที่มากเกินนั้น ถามีเศษใหคิดเต็มอัตรา

ชนิดหรือประเภทของอาคารที่มิไดกําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาเทียบเคียงลักษณะการใชสอยของ
อาคารนั้น โดยถือจํานวนหองน้ําและหองสวมที่กําหนดไวในตารางดังกลาวเปนหลัก

1 ขอ 9 หองน้ําและหองสวมจะแยกจากกันหรือรวมอยูในหองเดียวกันก็ไดโดยมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) สรางดวยวัสดุทนทาน และทําความสะอาดงาย
(2) ระยะดิ่งระหวางพ้ืนหองถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนต่ําสุดตองไมตํ่ากวา 2.00 เมตร
(3) มีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพ้ืนที่หอง หรือมีพัดลมระบายอากาศไดเพียงพอ
(4) พ้ืนหองน้ําและหองสวมมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 ใน 100 สวน และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยูใน

ตําแหนงต่ําสุดบนพ้ืนหอง
(5) ในกรณีที่มีทอระบายอุจจาระใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร และมีความลาด

เอียงไมนอยกวา 1 ใน 10 สวน
(6) มีทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร และมีความสูงอยูในระดับที่กล่ิน

เหม็นของกาซไมรบกวนผูอ่ืน
(7) ที่ปสสาวะตองมีระบบการดักกลิ่นและเปนแบบใชน้ําชําระลงสูระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล

                                               
1 ขอ 9 ถูกยกเลิกโดย ขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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(8) ในกรณีเปนอาคารที่มีบุคคลเขาใชสอยประจําอยูหลายชั้น การจะจัดใหมีหองสวมและที่ปสสาวะในชั้น
ใดใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม

(9) ในกรณีที่หองน้ําและหองสวมรวมอยูในหองเดียวกัน ตองมีขนาดพื้นที่ภายในของหองไมนอยกวา 
1.50 ตารางเมตร แตถาหองน้ําและหองสวมแยกกัน ตองมีขนาดพื้นที่ภายในของแตละหองไมนอยกวา 0.90 ตารางเมตร และมี
ความกวางภายในไมนอยกวา 90 เซนติเมตร

ขอ 10 บอเกรอะ บอซึม ของสวมตองอยูหางจากแมน้ํา คู คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ไมนอยกวา 10 เมตร เวน
แตสวมที่มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองตามหลักการสาธารณสุขและมีขนาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยดวย
ความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 3
ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ

ขอ 11 สวนตางๆ ของอาคารตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวาความเขมที่กําหนดไวในตารางที่ 3 ทายกฎ
กระทรวงนี้

สถานที่อ่ืนที่มิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชความเขมของแสงสวางของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
ความเขมที่กําหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกลก็ได

ขอ 13 ในกรณีที่จัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หองในอาคารทุกชนิดทุกประเภทตองมีประตู หนาตาง 
หรือชองระบายอากาศดานติดกบัอากาศภายนอกเปนพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวารอยละสิบของพ้ืนที่ของหองนั้น ทั้งนี้ ไมนับรวม
พ้ืนที่ของประตู หนาตาง และชองระบายอากาศที่ติดตอกับหองอื่นหรือชองทางเดินภายในอาคาร

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกอาคารหรือสถานที่ที่ใชเก็บของหรือสินคา

ขอ 14 ในกรณีที่ไมอาจจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามขอ 13 ได ใหจัดใหมีการระบายอากาศโดย
วิธีกลซึ่งใชกลอุปกรณขับเคล่ือนอากาศ กลอุปกรณนี้ตองทํางานตลอดเวลาระหวางที่ใชสอยพ้ืนที่นั้น และการระบายอากาศตอง
มีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่ไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางที่ 4 ทายกฎกระทรวงนี้

สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ถาไดจัดใหมีการระบายอากาศครอบคลุมแหลงที่เกิดของ
กล่ิน ควัน หรือกาซ ที่ตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะมีอัตราการระบายอากาศในสวนอื่นของหองครัวนั้นนอยกวาที่
กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได แตตองไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชั่วโมง

สถานที่อ่ืนที่มิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
อัตราที่กําหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ 15 ในกรณีที่จัดใหมีการระบายอากาศดวยระบบการปรับภาวะอากาศตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาใน
พ้ืนที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางที่ 5 ทาย
กฎกระทรวงนี้

สถานที่อ่ืนที่มิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
อัตราที่กําหนดไวในตารางดังกลาว

ขอ 16 ตําแหนงของชองนําอากาศภายนอกเขาโดยวิธีกล ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและชองระบายอากาศทิ้ง
ไมนอยกวา 5 เมตร และสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 1.50 เมตร

การนําอากาศภายนอกเขาและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ตองไมกอใหเกดิความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผู
อยูอาศัยใกลเคียง
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ขอ 17 โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ หองประชุม สถานกีฬาในรม สถานพยาบาล สถานีขนสงมวลชน สํานักงาน 
หางสรรพสินคา หรือตลาด ตองจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน เชน แบตเตอรี่ หรือเครื่องกําเนิดไฟ
ฟา เปนตน แยกเปนอิสระจากระบบที่ใชอยูตามปกติ และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุด
ทํางาน

แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง สําหรับเคร่ืองหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน 
หองโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม

(2) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาที่ใชงานสําหรับหองไอ.ซี.ยู. หองซ.ีซี.ยู. หองชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อ
สาร และเครื่องสูบน้ําดับเพลิง เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ

หมวด 4
เบ็ดเตล็ด

ขอ 18 ในการยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารตามขอ 2 ผูย่ืนคําขอจะตองแสดงแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้ง
ระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม และระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศสําหรับ
อาคารดังกลาวไปพรอมกับคําขอดวย

2 ขอ 19 ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคี
ภัย และระบบการจัดแสงสวางและระบบการระบายอากาศสําหรับอาคารใดไวโดยเฉพาะแลว ใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดัง
กลาวตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น

แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ เวนแตในกรณีที่มีกฎหมายอื่น
กําหนดแบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมไวโดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไมตํ่ากวาหลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎกระทรวงนี้ ใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น

ขอ 20 อาคารตามขอ 2 ที่ไดกอสรางไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หากตอมาจะมีการดัดแปลงหรือเปล่ียน
การใชใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไว ใหดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้

ใหไว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 8(4) (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 บัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย 
แบบและจํานวนของหองน้ําหองสวม ระบบการจัดแสงสวาง และการระบายอากาศ และระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับ
กรณีฉุกเฉิน เพ่ือประโยชน แหงความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการผัง
เมือง ดังนั้น สมควรออกกฎกระทรวงกําหนดแบบ วิธีการ จํานวน และระบบดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 23 ก ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2537

                                               
2 ขอ 19 ถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว



กฎกระทรวง

กฎหมายอาคาร

5

ตารางที่ 1  ชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

ชนิดหรือประเภทของอาคาร ชนิดของเครื่องดับเพลิง ขนาดบรรจุ
ไมนอยกวา

(1) หองแถว ตึกแถว บานแถว (1) น้ําอัดความดัน 10 ลิตร
และบานแฝด ที่มีความสูง (2) กรด-โซดา 10 ลิตร
ไมเกิน 2 ชั้น (3) โฟมเคมี 10 ลิตร

(4) กาซคารบอนไดออกไซด 3 กิโลกรัม
(5) ผงเคมีแหง 3 กิโลกรัม
(6) เฮลอน (HALON 1211) 3 กิโลกรัม

(2) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (1) โฟมเคมี 10 ลิตร
(2) กาซคารบอนไดออกไซด 4 กิโลกรัม
(3) ผงเคมีแหง 4 กิโลกรัม
(4) เฮลอน (HALON 1211) 4 กิโลกรัม

3 ตารางที่ 2  จํานวนหองนํ้าและหองสวมของอาคาร

หองสวม
ชนิดหรือประเภท

ของอาคาร
เกณฑการกําหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้ํา อาง
ลางมือ

(1) อาคารอยูอาศัย ตอ 1 หลัง 1 - 1 -
(1) ตอพ้ืนที่อาคารทุกชั้นรวมกันแตละคูหา ไมเกิน 200 ตาราง

เมตร
1 - - -

(2) ตอพ้ืนที่อาคารทุกชั้นรวมกันแตละคูหา เกิน 200 ตาราง
เมตร

2 1 1 -

(2) หองแถวหรือตึกแถว
ไมวาจะใชเพ่ือการ
พาณิชยหรือพักอาศัย

(3) ตอหนึ่งคูหา ในกรณีที่สูงเกินสามชั้น 2 1 1 -
(1) ตอจํานวนคนงานชาย ไมเกิน 15 คน 1 1 1 1
(2) ตอจํานวนคนงานหญิง ไมเกิน 15 คน 2 - 1 1

(3) โรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน

(3) ตอจํานวนคนงานชาย ต้ังแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน 2 2 2 2
(4) ตอจํานวนคนงานหญิง ต้ังแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน 4 - 2 2
(5) ตอจํานวนคนงานชาย ต้ังแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน 3 3 3 3
(6) ตอจํานวนคนงานหญิง ต้ังแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน
จํานวนคนงานที่เกินตาม (5) และ (6) ใหเพ่ิมอยางละ 1 ที่ ตอ

จํานวนคนงานทุก 50 คน

6 - 3 3

(4) โรงแรมตามกฎหมายวา
ดวยโรงแรมและบานเชา
พักชั่วคราว

ตอหองพัก 1 หองพัก 1 - 1 1

                                               
3 ตารางที่ 2 ถูกยกเลิกโดยขอ 4 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และใหใชตารางใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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หองสวม
ชนิดหรือประเภท

ของอาคาร
เกณฑการกําหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้ํา อาง
ลางมือ

(5) อาคารชุดตามกฎหมาย
วาดวยอาคารชุด

ตอ 1 ชุด 1 - 1 1

(6) หอพักตามกฎหมายวา
ดวยหอพัก

ตอพ้ืนที่อาคาร 50 ตารางเมตร 1 - 1 1

(7) หอประชุมหรือโรง
มหรสพ

ตอพ้ืนที่อาคาร 200 ตารางเมตร หรือตอ 100 คน ที่กําหนดให
ใชสอยอาคารนั้น ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(1) สําหรับผูชาย 1 2 - 1
(2) สําหรับผูหญิง 3 - - 1

(8) สถานศึกษา (1) ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาชาย 50 คน สําหรับจํานวน
นักเรียน นักศึกษาชายไมเกิน 500 คน
สวนที่เกิน 500 คน ใหเพ่ิมอยางละ 1 ที่ ตอจํานวนนักเรียน

นักศึกษาชายทุก 100 คน

1 1 - 1

(2) ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาหญิง 50 คน สําหรับจํานวน
นักเรียน นักศึกษาหญิงไมเกิน 500 คน
สวนที่เกิน 500 คน ใหเพ่ิมหองถายอุจจาระ 2 ที่ และอางลาง

มือ 1 ที่ ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาหญิงทุก 100 คน

2 - - 1

(9) สํานักงาน ตอพ้ืนที่อาคาร 300 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย 1 2 - 1
(2) สําหรับผูหญิง 3 - - 1
(1) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังโตะอาหารนอยกวา 30 ตารางเมตร

หรือจํานวนที่นั่งนอยกวา 20 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวา
เปนเกณฑ

(ใชรวมกันระหวางผูชายและผูหญิง)

1 - - 1(10) ภัตตาคาร ราน
จําหนายอาหารหรือ
เครื่องด่ืม

(2) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังโตะอาหารมากกวา 30 ตารางเมตร
แตไมเกิน 45 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งต้ังแต 20 ที่นั่งข้ึนไป
แตไมเกิน 30 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ใชรวมกันระหวางผูชายและผูหญิง)

1 1 - 1

(3) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังโตะอาหารมากกวา 45 ตารางเมตร
แตไมเกิน 75 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งต้ังแต 31 ที่นั่งข้ึนไป
แตไมเกิน 50 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 1 1 - 1
(ข) สําหรับผูหญิง 2 - - 1

(4) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังโตะอาหารมากกวา 75 ตารางเมตร
แตไมเกิน 105 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งต้ังแต 51 ที่นั่งข้ึนไป
แตไมเกิน 70 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 2 2 - 2
(ข) สําหรับผูหญิง 4 - - 2
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หองสวม
ชนิดหรือประเภท

ของอาคาร
เกณฑการกําหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้ํา อาง
ลางมือ

(5) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังโตะอาหารมากกวา 105 ตารางเมตร
แตไมเกิน 150 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งต้ังแต 71 ที่นั่งข้ึนไป
แตไมเกิน 100 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 3 3 - 3
(ข) สําหรับผูหญิง

สวนที่เกินตาม (5) ใหเพ่ิมอยางละ 1 ที่ สําหรับผูชาย และ
อยางละ 1 ที่ สําหรับผูหญิง ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังโตะอาหารทุก
150 ตารางเมตร หรือจํานวนที่นั่งทุก 100 ที่นั่ง ทั้งนี้ ใหถือ
จํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

6 - - 3

(11) อาคารพาณิชย (1) ตอพ้ืนที่อาคาร 200 ตารางเมตร สําหรับผูชาย
พ้ืนที่อาคารสวนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร ข้ึนไป ใหเพ่ิมหอง

ถายอุจจาระ 1 ที่ ที่ถายปสสาวะ 2 ที่ และอางลางมือ 1 ที่ ตอพ้ืน
ที่อาคาร 600 ตารางเมตร

1 2 - 1

(2) ตอพ้ืนที่อาคาร 200 ตารางเมตร สําหรับผูหญิง
พ้ืนที่อาคารสวนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร ข้ึนไป ใหเพ่ิมหอง

ถายอุจจาระ 2 ที่ และอางลางมือ 1 ที่ ตอพ้ืนที่อาคาร 600 ตาราง
เมตร

3 - - 1

(12) สถานที่เก็บสินคา ตอพ้ืนที่อาคาร 5,000 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย 1 1 - 1
(2) สําหรับผูหญิง 2 - - 1
(1) ตอพ้ืนที่อาคารเฉพาะในสวนของผูปวยไมคางคืน (ผูปวย

นอก) และที่เปดใหบริการแกประชาชนที่มาติดตอทุก 200 ตาราง
เมตร

(ก) สําหรับผูชาย 2 2 - 1

(13) สถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถาน
พยาบาล

(ข) สําหรับผูหญิง 4 - - 1
(2) ตอจํานวนเตยีงสําหรบัผูปวยคางคนื (ผูปวยใน) ทกุ 5 เตียง 1 1 1 1
(3) สวนบริการบําบัดรักษา เชน หองคลอด หองผาตัด หองผู

ปวยภาวะวิกฤต หองผูปวยภาวะวิกฤตโรคหัวใจ ใหมีจํานวนหอง
น้ําและหองสวมที่เหมาะสมตอการประกอบโรคศิลปะ และเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ตอพ้ืนที่อาคาร 200 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย 1 2 - 1

(14) สถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถาน
บริการ (2) สําหรับผูหญิง 3 - - 1

ตอพ้ืนที่อาคาร 200 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย 2 4 - 1

(15) อาคารสถานีขนสง
มวลชน

(2) สําหรับผูหญิง 6 - - 1
ตอพ้ืนที่อาคาร 1,000 ตารางเมตร
(1) สําหรับผูชาย 2 4 - 1

(16) อาคารที่จอดรถ
สําหรับบุคคลทั่วไป

(2) สําหรับผูหญิง 6 - - 1
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หองสวม
ชนิดหรือประเภท

ของอาคาร
เกณฑการกําหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้ํา อาง
ลางมือ

ตอพ้ืนที่อาคาร 200 ตารางเมตร หรือตอ 100 คน ทั้งนี้ ใหถือ
จํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(1) สําหรับผูชาย 1 2 - 1

(17) สถานกีฬาในรม

(2) สําหรับผูหญิง 3 - - 1
(1) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังแผงไมเกิน 100 ตารางเมตร หรือ

จํานวนแผงไมเกนิ 50 แผง ทัง้นี ้ใหถอืจํานวนทีม่ากกวาเปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย 1 1 - 1

(18) ตลาดตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข

(ข) สําหรับผูหญิง 2 - - (ใชรวมกนั)
(2) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังแผงเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน

200 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 50 แผง แตไมเกิน 100
แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 2 2 - 1
(ข) สําหรับผูหญิง 4 - - 1

(3) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังแผงเกิน 200 ตารางเมตรแตไมเกิน
400 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 100 แผง แตไมเกิน 200
แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 3 3 - 1
(ข) สําหรับผูหญิง 6 - - 1

(4) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังแผงเกิน 400 ตารางเมตร แตไมเกิน
600 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 200 แผง แตไมเกิน 300
แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 4 4 - 2
(ข) สําหรับผูหญิง 8 - - 2

(5) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังแผงเกิน 600 ตารางเมตร แตไมเกิน
1,000 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 300 แผง แตไมเกิน 500
แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 5 5 - 2
(ข) สําหรับผูหญิง 10 - - 2

(6) ตอพ้ืนที่อาคารที่ใชต้ังแผงเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไม
เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 500 แผง แตไมเกิน
1,000 แผง ทั้งนี้ ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ

(ก) สําหรับผูชาย 7 7 - 3
(ข) สําหรับผูหญิง 14 - - 3

สวนที่เกินตาม (6) ใหเพ่ิมหองถายอุจจาระและที่ถายปสสาวะ
อยางละ 1 ที่ สําหรับผูชาย และหองถายอุจจาระอยางละ 2 ที่
สําหรับผูหญิง ตอจํานวนพื้นที่อาคารที่ใชต้ังแผงทุก 400 ตาราง
เมตร หรือทุก 200 แผง และใหเพ่ิมอางลางมืออยางละ 1 ที่ ตอ
จํานวนพื้นที่อาคารที่ใชต้ังแผงทุก 1,000 ตารางเมตร หรือทุก
500 แผง
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หองสวม
ชนิดหรือประเภท

ของอาคาร
เกณฑการกําหนด หองถาย

อุจจาระ
ที่ถาย
ปสสาวะ

หองน้ํา อาง
ลางมือ

(1) ตอจํานวนตูจายไมเกิน 4 ตูจาย
(ก) สําหรับผูชาย 1 1 1 1
(ข) สําหรับผูหญิง 2 - 1 1

(2) ตอจํานวนตูจายตั้งแต 5 ตูจาย แตไมเกิน 8 ตูจาย
(ก) สําหรับผูชาย 2 2 1 2
(ข) สําหรับผูหญิง 4 - 1 2

(3) ตอจํานวนตูจายตั้งแต 9 ตูจายข้ึนไป
(ก) สําหรับผูชาย 3 3 1 3

(19) สถานีบริการน้ํามัน
เช้ือเพลิงตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมน้ํามัน
เช้ือเพลิงและสถานี
บริการกาซตามกฎหมาย
วาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว

(ข) สําหรับผูหญิง 6 - 1 3
(1) ตอจํานวนคนงานชายหรือผูอยูอาศัยชาย ไมเกิน 15 คน 1 - 1 1
(2) ตอจํานวนคนงานหญิงหรือผูอยูอาศัยหญิง ไมเกิน 15 คน 1 - 1 1
(3) ตอจํานวนคนงานชายหรือผูอยูอาศัยชาย ต้ังแต 16 คน แต

ไมเกิน 40 คน
2 - 2 1

(4) ตอจํานวนคนงานหญิงหรือผูอยูอาศัยหญิง ต้ังแต 16 คน
แตไมเกิน 40 คน

2 - 2 1

(5) ตอจํานวนคนงานชายหรือผูอยูอาศัยชาย ต้ังแต 41 คน แต
ไมเกิน 80 คน

3 - 3 1

(20) อาคารชั่วคราว
ประเภทอาคารที่พักคน
งานหรือลักษณะอื่นที่
คลายคลึงกัน หรือเพ่ือ
แทนอาคารเดิมที่ถูก
ทําลายหรือทําใหเสีย
หายจากภัยธรรมชาติ
หรือเพลิงไหม

(6) ตอจํานวนคนงานหญิงหรือผูอยูอาศัยหญิง ต้ังแต 41 คน
แตไมเกิน 80 คน
จํานวนคนงานหรือผูอยูอาศัยที่เกินตาม (5) และ (6) ใหเพ่ิม

อยางละ 1 ที่ตอจํานวนคนงานหรือผูอยูอาศัยทุก 50 คน

3 - 3 1

(1) ตอจํานวนผูชายไมเกิน 15 คน 2 1 1 1
(2) ตอจํานวนผูหญิง ไมเกิน 15 คน 3 - 1 1
(3) ตอจํานวนผูชายต้ังแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน 2 2 2 2
(4) ตอจํานวนผูหญิงต้ังแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน 4 - 2 2
(5) ตอจํานวนผูชายต้ังแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน 3 3 3 3

(21) อาคารอื่นนอกจาก (1)
– (20) ที่มีคนทํางานอยู
ในอาคารนั้น

(6) ตอจํานวนผูหญิงต้ังแต 41 คน แตไมเกิน 80 คน
จํานวนลูกจางที่เกินตาม (5) และ (6) ใหเพ่ิมอยางละ 1 ที่ ตอ

จํานวนลูกจางทุก 50 คน

6 - 3 3
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ตารางที่ 3  ความเขมของแสงสวาง

ลําดับ สถานที่ (ประเภทการใช) หนวยความเขมของแสงสวาง ลักษ (LUX)

1 ที่จอดรถ 50
2 ชองทางเดินภายในอาคารอยูอาศัยรวม 100
3 หองพักในโรงแรมหรืออาคารอยูอาศัยรวม 100
4 หองน้ํา หองสวมของโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สํานักงาน หรือ

อาคารอยูอาศัยรวม 100
5 โรงมหรสพ (บริเวณที่นั่งสําหรับคนดูขณะที่ไมมีการแสดง) 100
6 ชองทางเดินภายในโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สํานักงาน หรือ

สถานพยาบาล 200
7 สถานีขนสงมวลชน (บริเวณที่พักผูโดยสาร) 200
8 โรงงาน 200
9 หางสรรพสินคา 200
10 ตลาด 200
11 หองน้ํา หองสวมของโรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานีขนสงมวล

ชน หางสรรพสินคา หรือตลาด 200
12 หองสมุด หองเรียน 300
13 หองประชุม 300
14 บริเวณที่ทํางานในสํานักงาน 300

ตารางที่ 4  อัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล

ลําดับ สถานที่ (ประเภทการใช) อัตราการระบายอากาศ ไมนอยกวาจํานวน
เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชั่วโมง

1 หองน้ํา หองสวมของที่พักอาศัยหรือสํานักงาน 2
2 หองน้ํา หองสวมของอาคารสาธารณะ 4
3 ที่จอดรถที่อยูตํ่ากวาระดับพ้ืนดิน 4
4 โรงงาน 4
5 โรงมหรสพ 4
6 อาคารพาณิชย 4
7 หางสรรพสินคา 4
8 สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 7
9 สํานักงาน 7
10 หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด 7
11 หองครัวของที่พักอาศัย 12
12 หองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 24
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ตารางที่ 5  อัตราการระบายอากาศในกรณีท่ีมีระบบการปรับภาวะอากาศ

ลําดับ สถานที่ (ประเภทการใช) ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร

1 หางสรรพสินคา (ทางเดินชมสินคา) 2
2 โรงงาน 2
3 สํานักงาน 2
4 สถานอาบ อบ นวด 2
5 สถานที่สําหรับติดตอธุรกิจในธนาคาร 2
6 หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด 2
7 หองปฏิบัติการ 2
8 รานตัดผม 3
9 สถานกีฬาในรม 4
10 โรงมหรสพ (บริเวณที่นั่งสําหรับคนดู) 4
11 หองเรียน 4
12 สถานบริหารรางกาย 5
13 รานเสริมสวย 5
14 หองประชุม 6
15 หองน้ํา หองสวม 10
16 สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม (หองรับประทานอาหาร) 10
17 ไนทคลับ บาร หรือสถานลีลาศ 10
18 หองครัว 30
19 สถานพยาบาล

- หองคนไข 2
- หองผาตัดและหองคลอด 8
- หองชวยชีวิตฉุกเฉิน 5
- หอง ไอ.ซี.ยู. และหอง ซี.ซี.ยู 5


